
Strefy i wyposażenie sali operacyjnej (schemat)
Materiał pomocniczy dla personelu i projektantów bloku operacyjnego

1. Strefy czystości (ruch jednokierunkowy)

1 Strefa ogólnodostępna - wejście, rejestracja, część administracyjna

2 Strefa czysta - przygotowanie pacjenta i personelu, śluzy umywalkowo-fartuchowe

3 Strefa sterylna - sala operacyjna i zaplecze materiału jałowego

2. Checklista podstawowego wyposażenia

☐  Stół operacyjny z regulacją pozycji ☐  Lampy bezcieniowe

☐  Kolumna chirurgiczna ☐  Kolumna anestezjologiczna

☐  Aparat do znieczulenia ☐  Diatermia chirurgiczna

☐  Monitor parametrów życiowych ☐  Ssak chirurgiczny

☐  Materiały i narzędzia jałowe z centralnej sterylizatorni

3. Wentylacja - kluczowe zasady

•  Nadciśnienie względem korytarza (powietrze wypływa z sali, nie do niej).
•  Nawiew od góry; wywiew w 20% górą i 80% dołem.
•  Nawiew laminarny (strop laminarny) w salach o podwyższonych wymaganiach.
•  Układ nawiewów nie może kierować powietrza od głowy pacjenta przez pole operacyjne.
•  Przegląd i czyszczenie instalacji nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Podstawa: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 402).

Materiał pochodzi z serwisu wsparciedlaszpitala.pl - artykuł źródłowy:
https://wsparciedlaszpitala.pl/blok-operacyjny-oit/sala-operacyjna-budowa-strefy-wyposazenie/
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